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WARUNK| PRZYLACZENTA

Wnioskodawca:
KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
ul.5w. Lazatza14
31.530 KRAKOW

Obiekt: budynek zespolu ratownictwa medycznego

Adres peylqczanego obiektu: ul. Powstania Styczniowego
32-020 Wieliczka
numery dzialek:72415

Niniejszym potwierdzamy zlo2enie wniosku o okreSlenie warunk6w przylqczeiiaw dniu: 2020-03-20.
Odpowiadajqc na wniosek z dnia 2020-03-20, informujemy, ze zapewniamy przylEczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energiielektrycznejo mocy przyfqczeniowej:

Przylqcze 1: 160,0 kW dla zasilania podstawowego, w lV grupie przylqczeniowej,

na ponizszych warunkach.

fA.Wymagania techniczne - przylqcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylqczenia: linia kablowa 15 kV relacji: lqcznik nr L2145 - stacja transformatorowa
nr 32463, ciqg WLK Roznowa, zasilana ze stacji 110kV/SN, SE Wieliczka [33250, p. nr 2].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prqdowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoSci urzqdzeh elektroenergetycznych: zaciski prqdowe wyjSciowe
aparatu zal icznikowego.

3. Przylqczenie obiektu do sieciwymaga:

a) w zakresie przylqcza'.

o budowy dw6ch linii kablowych 1SkV od istniejqcej linii kablowej 1SkV relacji: lqcznik
nr L2145 - stacja transformatorowa nr KRP32463, do projektowanej stacji
transformatorowej,

o zabudowy w granicy dzialkizestawu zlqczowo-pomiarowego ZK2a-1PP,

b) w zakresie sieci:

o budowy stacjitransformatorowej 15/0,4kV, prefabrykowanej, wolnostoiqcej,

o budovvv linii kablowej nN o przekroju 240mm2 AL., od projektowanej stacji
transformatorowej d o zestawu zlqczowo-pom iarowego,

c) w zakresie przylqczanych uzqdzeh, instalacji Wnioskodawcy:
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. wykonania linii zalicznikowej i instalacji elektrycznej.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzl ukfadu: p6lpo5redni energiiczynnej i biernej,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlqczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.

5. Zabezpieczenia g{6wne:

a) prqd znamionowy: wg obliczeh,
b) rodzaj: rozlqcznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlqczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.

6. Do obliczeh przyjqc:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewanq wartoS6 prqdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjqe wg obliczefi, jednak nie mniej niZ 6 kA,

b) moc m,tarcia po stronie SN-1skv, w wysoko6ci 250MVA,
c) prqd zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego tnvania: 0,8 s.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg <p < 0,4.

8. Sie6 pracuje w ukladzie:

a) SN - sie6 z izolowanym punktem neutralnym,
b) 0,4 kv - TN-c.

ll. Okre6la sig nastgpujqce dopuszczalne czasy trwania przenil:
a) czas tnryania jednorazowej przenruy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich

m iejsc dostarczania, nie przekra czalqcy :

. dla Vzenvy planowanej- 16 godz.,

. przerwy nieplanowanej-24 godz.;

b) lqczny czas trwania przerw w ciqgu roku, stanowiqcy sumQ czas6w trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przeru w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczan ia, n ie przekra czalqcy:
. przerw planowanych - 35 godz.,
. ptze N nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin wa2noSci niniejszych warunk6w 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylqczenie termin wa2no5ci niniejszych warunk6w przylqczenia
wydlu2a sig na okres wazno5ci umowy o przylqczenie.

lV. Informacje dodatkowe
1. lnstalacja elektryczna w przylqczanym obiekcie oraz urzqdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasno5ci, winny by6 wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreSlonymi w niniejszych Warunkach pzylqczenia.

2. Przylqczane ptzez Wnioskodawcq urzqdzenia nie mogq wprowadza6 do sieci lub instalacji innych
uzytkownik6w systemu zakl6ceh o poziomie wy2szym niz dopuszczalne, okre6lone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacjg dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy vvw. na
podstawie zgloszenia gotowoSci instalacji do przylqczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmienno6ci parametr6w technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by6 zgodne z aktualnie
obowiqzujqcymi przepisami - Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6lowych
warunk6w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylqczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasno6ci urzqdzefi elektroenergetycznych, po wcze6niejszym zawarciu
przez Wnioskodawcq umowy o przylqczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzqdzefi wykonawczych, zwanej dalej ustawq ,,Prawo Energetyczne".

6. Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylqczenia wymagane jest opracowanie
.'"liuzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacjitechniczno-prawnejdla zasilania.

/ 7. )Przed przystqpieniem do projektowania, szczeg6fy dotyczqce niniejszych warunk6w przylqczenia\-/ projektant winien uzgodni6 z Wydzialem Planowania i Rozwoju.
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g. OkreSlony w warunkach przyt{czenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej . urzqdzenia wymagajqce zasilania. bezprzerwowego na.lezy zaopatzyc

we wlasne, niezalezne zr6dlo energii, poaiq6lone w spos6b uniemozliwiajqcy podanie napiqcia do

sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
9. Warunki pzytqczi,nia roi"fyi okrellone dla standardowych parametr6w energii elektrycznej

okre6lonYch w us czne'

10.w pzypadku uzy o charakterze indukcyjnym prow-adzone bqdq rozliczeniaza

ponadumownypwgzasadokreS|onyc-hwTaryfied|aenergiie|ektrycznej
TAURON DYstrYbucja S.A.

11.W przypadku kotizli'prolet<towanego obiektu z istniejqcymi urzqdzeniami elektroenergetycznymi,

Wnioskodaw"" *i-ni"n zwr6ci6 si{oo Wydzialu etsft6dtacii z wnioskiem o okreSlenie warunk6w

miejscu umoZliwiajqcYm :

qcia,

S.A. kazdY PosiadanY

azuzgodni'insta|acjq.Po|qczenie
w spis6b w z sieciq dystrybucyjnq

napigcia na rYbucYjnq'

l4.Wymagania dotyczqce rozwiqzaf techniczny-cn sibs6wanych na terenie dzialalnoSci TAURON

oystry6ucja S.A. uigte w formie standaryzacjidostqpne sq na stronie internetowel

15. ch pomiarowych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu

bilansujqceg o, poptzezwyprowadzenie anteny na ze,rru1{rz-obiektu. Zapewnic silg sygnalu GSM

na poziomie, co najmniejzakresu 21-24,ti' (-71)-(-65) [dBm]'

Przygotowal: Bala HenrYk
Grupa:O09R03

Zalqcznikr.
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytqczenie

TAURON Dystrybucja S A

ul, Podgorska 25A

31 -035 Krakow

NlPr 61 1 020 28 60' REGON: 230179216
Kapita{ zakladowy (wptacorry): 560 515 92o'52 z+

54d Relonowy dla Krakowa Srodmielcia

Xl Wydzial Gospodartzy KrajoweSo Reje5tru Sqdowego

pod numorem KRS: 0000073321

brrsia

www.tauron-dYstrYbucja.Pl
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